
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 
 
審査基準（申請に対する処分関係） 

（新規） 

資料番号 27－14 担当課 薬務衛生課 

法令名 温泉法 根拠条項 14の５－１ 
許認可等

の内容 
可燃性天然ガスの濃度の確認 

○温泉法（抄） （昭和二十三年七月十日法律第百二十五号） 

（可燃性天然ガスの濃度についての確認）  

第十四条の五  温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガス

の濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超え

ないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。  

２  第四条第二項の規定は、前項の確認について準用する。  

３  都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。  

一  第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。  

二  第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超

えるに至つたと認めるとき。  

（許可の基準）  

第四条  都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、同項の許可をしなければならない。  

一  当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。  

二  当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性

天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。  

三  前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。  

四  申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることが

なくなつた日から二年を経過しない者であるとき。  

五  申請者が第九条第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定により前条第一項の許可を取り消さ

れ、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。  

六  申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。  

２  都道府県知事は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通

知しなければならない。  

３  前条第一項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及び

これを変更することができる。  

 

○温泉法施行規則（抄）  （昭和二十三年八月九日厚生省令第三十五号） 

（災害の防止のための措置を必要としない基準）  

第六条の六  法第十四条の五第一項 の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガ

ス（次項において「温泉付随ガス」という。）中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。 

２  都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合する

ものとみなすことができる。  

一  温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。  

二  近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認めら

れる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、前項の基準に適合するものであること。  



（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 
○環境省告示第五十八号 

三 規則第六条の六第一項の環境大臣が定めるメタンの濃度の値は、別表第三の上欄に掲げる測定方法ごとに、同表

の下欄に掲げるとおりとする。 

別表第三 

測定方法 メタンの濃度の値   

次のいずれかの方法 

一 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視で

きる場合は、当該ガスについて、付表第三に掲げる

方法 

二 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視で

きないことにより前号の方法によることが困難であ

り、かつ、温泉水が配管を通じて流入する貯水槽が

設置されている場合は、当該貯水槽から排出される

気体について、付表第一に掲げる方法 

三 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視で

きないことにより第一号の方法によることが困難で

あり、かつ、前号の貯水槽が設置されていない場合

は、ゆう出した直後の温泉水に付随する気体につい

て、付表第二に掲げる方法 

 

 

爆発下限界の値の五十パーセント 

 

 

爆発下限界の値の二十五パーセント 

 

 

 

 

爆発下限界の値の五パーセント 

 

 

 


