
第２編 材 料 編

第１章 一般事項

第１節 適 用
工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、この共通仕

様書に示す規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。ただ
し、監督員が設計図書に関して承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料
については除くものとする。

第２節 工事材料の品質及び検査（確認を含む）
１．請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任において整備
保管し、監督員から請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出し
なければならない。

２．請負者は、使用する材料について、愛媛県土木建築工事材料試験取扱要領（平成１１
年愛媛県訓第１２８号。以下「材料試験取扱要領」という。）に規定されている場合又は
監督員が試験方法を指示した場合は、これに従わなければならない。

３．契約書第１３条第１項に規定する「中等の品質」とは、ＪＩＳ規格に適合したもの、
又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。

４．請負者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、ＪＩＳ
又は設計図書で指示する方法により、試験を行わなければならない。

５．請負者は、設計図書において見本、又は品質を証明する資料を監督員に提出しなけ
ればならない工事材料については、この材料を使用する前に、見本又は品質を証明す
る資料を監督員に提出しなければならない。

６．請負者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管
しなければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督員か
ら指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、
再検査（又は確認）を受けなければならない。

７．請負者は、表１－１の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書
等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けなければな
らない。
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表１－１ 指定材料の品質確認一覧

区 分 確 認 材 料 名 摘 要

鋼 材

構造用圧延鋼材

プレストレストコンクリート用鋼材
（ポストテンション）

鋼製ぐい及び鋼矢板 仮設材は除く

セメント及び混和材
セメント ＪＩＳ製品以外

混和材料 ＪＩＳ製品以外

セ メ ン ト
コンクリート製品

セメントコンクリート製品一般 ＪＩＳ製品以外

コンクリート杭、コンクリート矢板 ＪＩＳ製品以外

塗 料 塗料一般

そ の 他

レディーミクストコンクリート ＪＩＳ製品以外

アスファルト混合物
事前審査制度の認定混合
物を除く

場所打ぐい用
レディーミクストコンクリート

ＪＩＳ製品以外

薬液注入材

種子・肥料

薬剤

現場発生品
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第２章 土木工事材料

第１節 土
２－１－１ 一般事項

工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。

第２節 石
２－２－１ 石 材

天然産の石材については、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＡ５００３

２－２－２ 割ぐり石

割ぐり石は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＡ５００６（割ぐり石）

２－２－３ 雑割石

雑割石の形状は、おおむねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであっ
てはならない。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の２／３程
度のものとする。

２－２－４ 雑石（粗石）

雑石は、天然石又は破砕石ものとし、うすっぺらなもの及び細長いものであっては
ならない。

２－２－５ 玉 石

玉石は、天然に産し、丸みをもつ石で通常おおむね１５�～２５�のものとし、形状は概
ね卵体とし、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。

２－２－６ ぐり石

ぐり石は、玉石又は割ぐり石で２０�以下の小さいものとし、主に基礎・裏込ぐり石
に用いるものであり、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。

２－２－７ その他の砂利、砕石、砂

１．砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、この仕様書における関係条項の規
定に適合するものとする。

２．砂の粒度及びごみ・どろ・有機不純物等の含有量は、この仕様書における関係条
項の規定に適合するものとする。

第３節 骨 材
２－３－１ 一般事項

１．道路用砕石、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗（細）骨材は、以
下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＡ５００５（コンクリート用砕石及び砕砂）
ＪＩＳＡ５０１１－１（コンクリート用スラグ骨材（高炉スラグ骨材））
ＪＩＳＡ５０１１－２（コンクリート用スラグ骨材（フェロニッケルスラグ骨材））
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ＪＩＳＡ５０１１－３（コンクリート用スラグ骨材（銅スラグ骨材））
ＪＩＳＡ５０１５（道路用鉄鋼スラグ）

２．請負者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。
３．請負者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。
４．請負者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、
できるだけ骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにし
なければならない。

５．請負者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、又は細粒分を多く含む骨材を貯
蔵する場合に、防水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならな
い。

６．請負者は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合
に、防湿的な構造を有するサイロ又は倉庫等を使用しなければならない。

７．細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮
された塩分が滞留することのないように施工しなければならない。

８．プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には、シー
ス内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度
は、原則として細骨材の絶乾質量に対しＮａＣｌに換算して０．０３％以下としなければ
ならない。

２－３－２ セメントコンクリート用骨材

１．細骨材及び粗骨材の粒度は、表２－１、２、３、４の規格に適合するものとする。

表２－１ 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコ
ンクリートの細骨材の粒度の範囲

（１）無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート

［注１］砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、２～１５％に
してよい。混合使用する場合で、０．１５�通過分の大半が砕砂あるい
はスラグ細骨材である場合には１５％としてよい。

［注２］連続した２つのふるいの間の量は４５％を超えないのが望ましい。
［注３］空気量が３％以上で単位セメント量が２５０�／�以上のコンクリー

トの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等
に０．３�ふるいおよび０．１５�ふるいを通るものの質量百分率の最小
値をそれぞれ５および０に減らしてよい。

ふるいの呼び寸法（�） ふるいを通るものの重量百分率（％）

１０ １００

５ ９０～１００

２．５ ８０～１００

１．２ ５０～９０

０．６ ２５～６５

０．３ １０～３５

０．１５ ２～１０［注１］
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（２）プレパックドコンクリート

表２－２ ダムコンクリート細骨材の粒度の範囲

［注］これらのふるいは、それぞれＪＩＳＺ８８０１（標準ふるい）に規定す
る標準網ふるい９．５、４．７５、２．３６、１．１８、及び６００、３００、１５０�である。

ふるいの呼び寸法（�） ふるいを通るものの重量百分率（％）

２．５ １００

１．２ ９０～１００

０．６ ６０～８０

０．３ ２０～５０

０．１５ ５～３０

ふるいの呼び寸法（�） 粒径別百分率（％）

１０～５ ０～８

５～２．５ ５～２０

２．５～１．２ １０～２５

１．２～０．６ １０～３０

０．６～０．３ １５～３０

０．３～０．１５ １２～２０

０．１５以下 ２～１５
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表２－３ 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの粗
骨材の粒度の範囲

（１）無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート

（２）プレパックドコンクリート

最 小 寸 法
１５�以上。また、大規模プレパックドコンクリートの場合は、
４０�以上。

最 大 寸 法
部材最小寸法の１／４以下かつ鉄筋コンクリートの場合は、
鉄筋のあきの２／３以下。

ふるいの呼び
寸法（�）

粗骨材の
大きさ（�）

ふるいを通るものの質量百分率（％）

１００ ８０ ６０ ５０ ４０ ３０ ２５ ２０ １５ １０ ５ ２．５

５０－５ － － １００９５～１００ － － ３５～
７０ － １０～

３０ － ０～５ －

４０－５ － － － １００９５～１００ － － ３５～
７０ － １０～

３００～５ －

３０－５ － － － － １００９５～１００ － ４０～
７５ － １０～

３５
０～
１００～５

２５－５ － － － － － １００９５～１００ － ３０～
７０ － ０～

１００～５

２０－５ － － － － － － １００９０～１００ － ２０～
５５
０～
１００～５

１５－５ － － － － － － － １００９０～１００
４０～
７０
０～
１５０～５

１０－５ － － － － － － － － １００９０～１００
０～
４０
０～
１０

５０－２５１） － － １００９０～１００
３５～
７０ － ０～

１５ － ０～５ － －

４０－２０１） － － － １００９０～１００ － ２０～
５５
０～
１５ － ０～５ －

３０－１５１） － － － － １００９０～１００ － ２０～
５５
０～
１５
０～
１０ －
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２．硫酸ナトリウムによる安定性の試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超え
た細骨材及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリートが、予期される気象作
用に対して満足な耐凍害性を示した実例がある場合には、これを用いてよいものと
する。
また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコンクリートの

凍結融解試験結果から満足なものであると認められた場合には、これを用いてよい
ものとする。

３．気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、本条２項を適用しなくてもよいも
のとする。

４．化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いてはならない。
ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果
等から、有害な影響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用い
てもよいものとする。

５．すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は、舗装コンクリートの場合は
３５％とする。なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が２５％以下のものを使用
するものとする。

２－３－３ アスファルト舗装用骨材

１．砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表２－５、６、７の規格に適合するも
のとする。

表２－４ ダムコンクリートの粗骨材の粒度の範囲

ふるいの呼び
寸法（�）

粗骨材の
大きさ（�）

ふるいを通るものの質量百分率（％）

１５０～１２０ １２０～８０ ８０～４０ ４０～２０ ２０～１０ １０～５

１５０ ３５～２０ － ３２～２０ ３０～２０ ２０～１２ １５～８

１２０ － ２５～１０ ３５～２０ ３５～２０ ２５～１５ １５～１０

８０ － － ４０～２０ ４０～２０ ２５～１５ １５～１０

４０ － － － ５５～４０ ３５～３０ ２５～１５
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表２－５ 砕石の粒度

〔注１〕呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等
と合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することがで
きる。

〔注２〕花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破
壊したりするものは表層に用いてはならない。

〔注３〕製鋼スラグの粒度は、単粒度砕石の粒度を使用する。

ふるい目の開き

粒度範囲
呼び名 （�）

ふるいを通るものの質量百分率（％）

１０６� ７５� ６３� ５３� ３７．５� ３１．５� ２６．５� １９� １３．２� ４．７５� ２．３６� １．１８� ４２５� ７５�

単

粒

度

砕

石

Ｓ－８０（１号）８０～６０ １００
８５～
１００

０～１５

Ｓ－６０（２号）６０～４０ １００
８５～
１００

－ ０～１５

Ｓ－４０（３号）４０～３０ １００
８５～
１００

０～１５

Ｓ－３０（４号）３０～２０ １００
８５～
１００

－ ０～１５

Ｓ－２０（５号）２０～１３ １００
８５～
１００

０～１５

Ｓ－１３（６号） １３～５ １００
８５～
１００

０～１５

Ｓ－５（７号）５～２．５ １００
８５～
１００

０～２５ ０～５

粒
度
調
整
砕
石

Ｍ－４０ ４０～０ １００
９５～
１００

－ － ６０～９０ － ３０～６５２０～５０ － １０～３０ ２～１０

Ｍ－３０ ３０～０ １００
９５～
１００

－ ６０～９０ － ３０～６５２０～５０ － １０～３０ ２～１０

Ｍ－２５ ２５～０ １００
９５～
１００

－ ５５～８５３０～６５２０～５０ － １０～３０ ２～１０

ク
ラ
ッ
シ
ャ
ラ
ン

Ｃ－４０ ４０～０ １００
９５～
１００

－ － ５０～８０ － １５～４０ ５～２５

Ｃ－３０ ３０～０ １００
９５～
１００

－ ５５～８５ － １５～４５ ５～３０

Ｃ－２０ ２０～０ １００
９５～
１００

６０～９０２０～５０１０～３５
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表２－７ 再生粒度調整砕石の粒度

表２－６ 再生砕石の粒度

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨
材粒度を使用する。

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨
材粒度を使用する。

粒度範囲
（呼び名）

ふるい目の開き

４０～０

（ＲＣ－４０）

３０～０

（ＲＣ－３０）

２０～０

（ＲＣ－２０）

通
過
質
量
百
分
率
（
％
）

５３� １００

３７．５� ９５～１００ １００

３１．５� － ９５～１００

２６．５� － － １００

１９� ５０～８０ ５５～８５ ９５～１００

１３．２� － － ６０～９０

４．７５� １５～４０ １５～４５ ２０～５０

２．３６� ５～２５ ５～３０ １０～３５

粒度範囲
（呼び名）

ふるい目の開き

４０～０

（ＲＭ－４０）

３０～０

（ＲＭ－３０）

２５～０

（ＲＭ－２５）

通
過
質
量
百
分
率
（
％
）

５３� １００

３７．５� ９５～１００ １００

３１．５� － ９５～１００ １００

２６．５� － － ９５～１００

１９� ６０～９０ ６０～９０ －

１３．２� － － ５５～８５

４．７５� ３０～６５ ３０～６５ ３０～６５

２．３６� ２０～５０ ２０～５０ ２０～５０

４２５� １０～３０ １０～３０ １０～３０

７５� ２～１０ ２～１０ ２～１０
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２．砕石の材質については、表２－８によるものとする。

３．砕石の品質は、表２－９の規格に適合するものとする。

４．鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ細長いあるいは偏平なもの、
ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表２－１０に
よるものとする。

表２－１０ 鉄鋼スラグの種類と主な用途

表２－８ 耐久性の限度

〔注〕試験方法は、「舗装試験法便覧」の硫酸ナトリウムを用いる試験方
法による５回繰返しとする。

表２－９ 砕石の品質

〔注１〕表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径１３．２～４．７５�のも
のについて実施する。

〔注２〕上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えば
よい。

用 途 表層・基層 上 層 路 盤

損失量 ％ １２以下 ２０以下

用 途

項 目
表 層 ・ 基 層 上 層 路 盤

表 乾 比 重
吸 水 率 ％
すり減り減量 ％

２．４５以上
３．０以下
３０以下注）

－
－

５０以下

名 称 呼び名 用 途

単粒度製鋼スラグ ＳＳ 加熱アスファルト混合物用

クラッシャラン製鋼スラグ ＣＳＳ 瀝青安定処理（加熱混合）用

粒度調整鉄鋼スラグ ＭＳ 上層路盤材

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ＨＭＳ 上層路盤材

クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ 下層路盤材
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５．鉄鋼スラグの規格は、表２－１１の規格に適合するものとする。

６．製鋼スラグの規格は、表２－１２の規格に適合するものとする。

７．砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス（砕石ダスト）などを用い、粒度は混
合物に適合するものとする。

８．スクリーニングス（砕石ダスト）の粒度は、表２－１３の規格に適合するものとす
る。

表２－１１ 鉄鋼スラグの規格

表２－１３ スクリーニングスの粒度範囲

（ＪＩＳＡ５００１１９９５（道路用砕石））

表２－１２ 製鋼スラグの規格

［注１］試験方法は、「舗装試験法便覧」を参照する。
［注２］呈色判定試験は高炉スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。
［注３］エージングとは高炉スラグの黄濁水の発生防止や、製鋼スラグ

の中に残った膨張性反応物質（遊離石灰）を反応させるため、鉄
鋼スラグを屋外に野積みし、安定化させる処理をいう。エージン
グ期間の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鉱スラグにのみ適用する

［注４］水浸膨張比の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鉱スラグにのみ適
用する。

呼び名
修 正
Ｃ Ｂ Ｒ
％

一軸圧縮
強 さ
ＭＰａ

単位容積
質 量
�／ｌ

呈 色
判定試験

水浸膨張比
％

エージング
期 間

ＭＳ
ＨＭＳ
ＣＳ

８０以上
８０以上
３０以上

－
１．２以上
－

１．５以上
１．５以上
－

呈色なし
呈色なし
呈色なし

１．５以下
１．５以下
１．５以下

６ヵ月以上
６ヵ月以上
６ヵ月以上

呼び名 表乾比重
吸 水 率
（％）

すりへり
減 量
（％）

水浸膨張率
（％）

エージング
期 間

ＣＳＳ
ＳＳ

－
２．４５以上

－
３．０以下

５０以下
３０以下

２．０以下
２．０以下

３ヵ月以上
３ヵ月以上

ふるい目の開き

呼び名
種類

ふるいを通るものの質量百分率 ％

４．７５� ２．３６� ６００� ３００� １５０� ７５�

スクリーニ
ングス

Ｆ．２．５ １００ ８５～１００ ２５～５５ １５～４０ ７～２８ ０～２０
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２－３－４ アスファルト用再生骨材

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は
表２－１４の規格に適合するものとする。

２－３－５ フィラー

１．石粉は、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト
及びフライアッシュなどを用いる。石粉及びフライアッシュは、水分１．０％以下で
微粒子の団粒になったものを含まないものとする。

２．石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は表２－１５の規格に適合するも
のとする。

表２－１４ アスファルトコンクリート再生骨材の品質

［注１］各項目は１３～０�の粒度区分のものに適用する。
［注２］アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び７５

�ふるいによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百分率
で表したものである。

［注３］洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗い
前の７５�ふるいにとどまるものと水洗後の７５�ふるいにとどまるものを、気乾若
しくは６０℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差を求めたものである（旧アスファ
ルトは再生骨材の質量に含まれるが、７５�ふるい通過分に含まれる旧アスファル
トは微量なので、洗い試験で失われる量の一部として扱う）。

表２－１５ 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲

表２－１６ 火成岩類の石粉の規定

〔注〕火成岩類を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合、表２－１６の
規格に適合するものとする。なお、石粉の加熱変質の試験方法は、「舗
装試験法便覧」を参照する。

項 目

名 称

旧アスファルト
含 有 率

（％）

旧アスファルト
針 入 度
（２５℃）１／１０�

洗 い 試 験 で
失 わ れ る 量

（％）

アスファルトコン
クリート再生骨材 ３．８以上 ２０以上 ５以下

ふるい目（�） ふるいを通るものの質量百分率（％）

６００
１５０
７５

１００
９０～１００
７０～１００

項 目 規 定

塑 性 指 数（ＰＩ）
加 熱 変 質
フ ロ ー 試 験 ％
吸 水 膨 張 ％
剥 離 試 験

４ 以 下
変質なし
５０以 下
３ 以 下
合 格
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３．消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、ＪＩＳＲ９００１
（工業用石灰）に規定されている表２－１７の規格に適合するものとする。

４．セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、普通ポル
トランドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメントとし、ＪＩＳＲ５２１０（ポ
ルトランドセメント）、ＪＩＳＲ５２１１（高炉セメント）、ＪＩＳＲ５２１３（フライアッシュ
セメント）の規格に適合するものとする。

２－３－６ 安定材

１．瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表２－１８に示す舗装用石油アスファ
ルトの規格及び表２－１９に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。

表２－１７ 工業用石灰

〔注〕ここでいう不純物とは、二酸化けい素（ＳｉＯ２）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、
酸化第二鉄（Ｆｅ２Ｏ３）及び酸化マグネシウム（ＭｇＯ）の合計量である。

表２－１８ 舗装用石油アスファルトの規格

種 類 等 級
酸化カルシウム
ＣａＯ（％）

不純物
（％）

二酸化炭素
ＣＯ２（％）

粉末度残分（％）

６００� １５０�

生 石 灰
特 号
１ 号
２ 号

９３．０以上
９０．０以上
８０．０以上

３．２以下
－
－

２．０以下
－
－

－
－
－

－
－
－

消 石 灰
特 号
１ 号
２ 号

７２．５以上
７０．０以上
６５．０以上

３．０以下
－
－

１．５以下
－
－

全通
全通
全通

５．０以下
－
－

種 類
項 目

４０～６０ ６０～８０ ８０～１００ １００～１２０

針 入 度（２５℃）１／１０� ４０を超え
６０以下

６０を超え
８０以下

８０を超え
１００以下

１００を超え
１２０以下

軟 化 点 ℃ ４７．０～５５．０ ４４．０～５２．０ ４２．０～５０．０ ４０．０～５０．０

伸 度（１５℃）� １０以上 １００以上 １００以上 １００以上

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ ９９．０以上 ９９．０以上 ９９．０以上 ９９．０以上

引 火 点 ℃ ２６０以上 ２６０以上 ２６０以上 ２６０以上

薄膜加熱質量変化率 ％ ０．６以下 ０．６以下 ０．６以下 ０．６以下

薄膜加熱針入度残留率 ％ ５８以上 ５５以上 ５０以上 ５０以上

蒸 発 後 の 針 入 度 比 ％ １１０以下 １１０以下 １１０以下 １１０以下

密 度（１５℃）ｇ／� １．０００以上 １．０００以上 １．０００以上 １．０００以上
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２．セメント安定処理に使用するセメントは、普通ポルトランドセメント、高炉セメ
ント、フライアッシュセメントとし、ＪＩＳＲ５２１０（ポルトランドセメント）、ＪＩＳ
Ｒ５２１１（高炉セメント）、ＪＩＳＲ５２１３（フライアッシュセメント）の規格に適合す
るものとする。

３．石灰安定処理に使用する石灰は、ＪＩＳＲ９００１に規定にされる工業用石灰や、生
石灰、消石灰、又はそれらを主成分とする石灰系安定材に適合するものとする。

表２－１９ 石油アスファルト乳剤の規格（ＪＩＳＫ２２０８－２０００）

［注］種類記号の説明 Ｐ：浸透用、Ｍ：混合用

種類及び記号

項 目

カ チ オ ン 乳 剤 ノニオン
乳 剤

ＰＫ－１ ＰＫ－２ ＰＫ－３ ＰＫ－４ ＭＫ－１ ＭＫ－２ ＭＫ－３ ＭＮ－１

エ ン グ ラ ー 度
（２５℃）

３～１５ １～６ ３～４０ ２～３０

ふ る い 残 留 分（％）
（１．１８�） ０．３以下 ０．３以下

付 着 度 ２／３以上 － －

粗 粒 度 骨 材 混 合 性 － 均 等 で
あること － －

密 粒 度 骨 材 混 合 性 － 均 等 で
あること

－ －

土まじり骨材混合性
（％）

－ ５以下 －

セ メ ン ト 混 合 性
（％）

－ １．０以下

粒 子 の 電 荷 陽（＋） －

蒸 発 残 留 分
（％）

６０以上 ５０以上 ５７以上 ５７以上

蒸
発
残
留
物

針 入 度（２５℃）
（１／１０�）

１００を
超え
２００以下

１５０を
超え
３００以下

１００を
超え
３００以下

６０を
超え
１５０以下

６０を
超え
２００以下

６０を
超え
３００以下

６０を
超え
３００以下

ト ル エ ン 可 溶 分
（％） ９８以上 ９７以上 ９７以上

貯 蔵 安 定 度（２４ｈｒ）
（質量％）

１以下 １以下

凍 結 安 定 度
（－５℃）

－ 粗粒子、塊
のないこと

－ －

主 な 用 途

温

暖

期

浸

透

用

お
よ
び
表
面
処
理
用

寒

冷

期

浸

透

用

お
よ
び
表
面
処
理
用

プ
ラ
イ
ム
コ
ー
ト
用

及

び

セ

メ

ン

ト

安
定
処
理
層
養
生
用

タ

ッ

ク

コ

ー

ト

用

粗
粒
度
骨
材
混
合
用

密
粒
度
骨
材
混
合
用

土
混
り
骨
材
混
合
用

セ

メ

ン

ト

・

乳

剤

安

定

処

理

剤
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第４節 木 材
２－４－１ 一般事項

１．工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。
２．設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材について
は特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。

第５節 鋼 材
２－５－１ 一般事項

１．工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。
２．請負者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しな
ければならない。

２－５－２ 構造用圧延鋼材

構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
ＪＩＳＧ３１０６（溶接構造用圧延鋼材）
ＪＩＳＧ３１１２（鉄筋コンクリート用棒鋼）
ＪＩＳＧ３１１４（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材）

２－５－３ 軽量形鋼

軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３３５０（一般構造用軽量形鋼）

２－５－４ 鋼 管

鋼管は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３４４４（一般構造用炭素鋼鋼管）
ＪＩＳＧ３４５２（配管用炭素鋼鋼管）
ＪＩＳＧ３４５７（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管）
ＪＩＳＧ３４６６（一般構造用角形鋼管）
ＪＩＳＧ５５２６（ダクタイル鋳鉄管）
ＪＩＳＧ５５２７（ダクタイル鋳鉄異形管）

２－５－５ 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品

鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ５５０１（ねずみ鋳鉄品）
ＪＩＳＧ５１０１（炭素鋼鋳鉄品）
ＪＩＳＧ３２０１（炭素鋼鍛鋼品）
ＪＩＳＧ５１０２（溶接構造用鋳鋼品）
ＪＩＳＧ５１１１（構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品）
ＪＩＳＧ４０５１（機械構造用炭素鋼鋼材）
ＪＩＳＧ５５０２（球状黒鉛鋳鋼品）

２－５－６ ボルト用鋼材

ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
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ＪＩＳＢ１１８０（六角ボルト）
ＪＩＳＢ１１８１（六角ナット）
ＪＩＳＢ１１８６（摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット）
ＪＩＳＢ１２５６（平座金）
ＪＩＳＢ１１９８（頭付きスタッド）
ＪＩＳＭ２５０６（ロックボルト）

トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット（日本道路協会）
支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格（日本道路協会）

（１９７１）
２－５－７ 溶接材料

溶接材料は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＺ３２１１（軟鋼用被覆アーク溶接棒）
ＪＩＳＺ３２１２（高張力鋼用被覆アーク溶接棒）
ＪＩＳＺ３２１４（耐候性鋼用被覆アーク溶接棒）
ＪＩＳＺ３３１２（軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ）
ＪＩＳＺ３３１３（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）
ＪＩＳＺ３３１５（耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ）
ＪＩＳＺ３３２０（耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ）
ＪＩＳＺ３３５１（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ワイヤ）
ＪＩＳＺ３３５２（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス）

２－５－８ 鉄 線

鉄線は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３５３２（鉄線）

２－５－９ ワイヤロープ

ワイヤロープは、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３５２５（ワイヤロープ）

２－５－１０ プレストレストコンクリート用鋼材

プレストレストコンクリート用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３５３６（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線）
ＪＩＳＧ３１０９（ＰＣ鋼棒）
ＪＩＳＧ３１３７（細径異形ＰＣ鋼棒）
ＪＩＳＧ３５０２（ピアノ線材）
ＪＩＳＧ３５０６（硬鋼線材）

２－５－１１ 鉄 網

鉄網は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３５５１（溶接金網）
ＪＩＳＧ３５５２（ひし形金網）

２－５－１２ 鋼製ぐい及び鋼矢板

鋼製ぐい及び鋼矢板は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＡ５５２３（溶接用熱間圧延鋼矢板）
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ＪＩＳＡ５５２５（鋼管ぐい）
ＪＩＳＡ５５２６（Ｈ型鋼ぐい）
ＪＩＳＡ５５２８（熱間圧延鋼矢板）
ＪＩＳＡ５５３０（鋼管矢板）

２－５－１３ 鋼製支保工

鋼製支保工は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
ＪＩＳＢ１１８０（六角ボルト）
ＪＩＳＢ１１８１（六角ナット）
ＪＩＳＢ１１８６（摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット）

２－５－１４ 鉄線じゃかご

鉄線じゃかごはの規格及び品質は以下の規格に準ずるものとする。亜鉛アルミニウ
ム合金めっき鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有率１０％、めっき付着量３００ｇ／
�以上のめっき鉄線を使用するものとする。

ＪＩＳＡ５５１３（じゃかご）
２－５－１５ コルゲートパイプ

コルゲートパイプは、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＧ３４７１（コルゲートパイプ及びコルゲートセクション）

２－５－１６ ガードレール（路側用、分離帯用）

ガードレール（路側用、分離帯用）は、以下の規格に適合するものとする。
（１）ビーム（袖ビーム含む）

ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
ＪＩＳＧ３４５４（圧力配管用炭素鋼鋼管）

（２）支柱
ＪＩＳＧ３４４４（一般構造用炭素鋼管）
ＪＩＳＧ３４６６（一般構造用角形鋼管）

（３）ブラケット
ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）

（４）ボルトナット
ＪＩＳＢ１１８０（六角ボルト）
ＪＩＳＢ１１８１（六角ナット）
ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ２０）は４．６とし、ビーム継手用及び

取付け用ボルト（ねじの呼びＭ１６）は６．８とするものとする。
２－５－１７ ガードケーブル（路側用、分離帯用）

ガードケーブル（路側用、分離帯用）は、以下の規格に適合するものとする。
（１）ケーブル

ＪＩＳＧ３５２５（ワイヤロープ）
ケーブルの径は１８�、構造は３×７ｇ／Ｏとする。なお、ケーブル一本当りの

破断強度は１６０ｋＮ以上の強さを持つものとする。
（２）支柱
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ＪＩＳＧ３４４４（一般構造用炭素鋼管）
（３）ブラケット

ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
（４）索端金具

ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一本当り
の破断強度以上の強さを持つものとする。

（５）調整ねじ
強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。

（６）ボルトナット
ＪＩＳＢ１１８０（六角ボルト）
ＪＩＳＢ１１８１（六角ナット）
ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ１２）及びケーブル取付け用ボルト（ね

じの呼びＭ１０）はともに４．６とするものとする。
２－５－１８ ガードパイプ（歩道用、路側用）

ガードパイプ（歩道用、路側用）は、以下の規格に適合するものとする。
（１）パイプ

ＪＩＳＧ３４４４（一般構造用炭素鋼管）
（２）支柱

ＪＩＳＧ３４４４（一般構造用炭素鋼管）
（３）ブラケット

ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
（４）継手

ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
ＪＩＳＧ３４４４（一般構造用炭素鋼管）

（５）ボルトナット
ＪＩＳＧ１１８０（六角ボルト）
ＪＩＳＧ１１８１（六角ナット）
ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ１６）は４．６とし、継手用ボルト（ね

じの呼びＭ１６〔種別Ａｐ〕Ｍ１４〔種別Ｂｐ及びＣｐ〕）は６．８とする。
２－５－１９ ボックスビーム（分離帯用）

ボックスビーム（分離帯用）は、以下の規格に適合するものとする。
（１）ビーム

ＪＩＳＧ３４６６（一般構造用角形鋼管）
（２）支柱

ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
（３）パドル及び継手

ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
（４）ボルトナット

ＪＩＳＢ１１８０（六角ボルト）
ＪＩＳＢ１１８１（六角ナット）
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パドル取付け用ボルト（ねじの呼びＭ１６）及び継手用ボルト（ねじの呼びＭ２０）
はともに６．８とする。

第６節 セメント及び混和材料
２－６－１ 一般事項

１．工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、他
のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。

２．請負者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロ又は倉庫に、品種別に区分し
て貯蔵しなければならない。

３．セメントを貯蔵するサイロは、底にたまって出ない部分ができないような構造と
するものとする。

４．請負者は、貯蔵中に塊状になったセメント、又は湿気をうけた疑いのあるセメン
ト、その他異常を認めたセメントの使用に当たっては、これを用いる前に試験を行
い、その品質を確かめなければならない。

５．請負者は、セメントの貯蔵に当たって温度、湿度が過度に高くならないようにし
なければならない。

６．請負者は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は
分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結し
たりしないように、これを貯蔵しなければならない。

７．請負者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認め
た混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを
確かめなければならない。

８．請負者は、混和材を防湿的なサイロ、又は倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入
荷の順にこれを用いなければならない。

９．請負者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使
用に当たって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
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２－６－２ セメント

１．セメントは表２－２０の規格に適合するものとする。

２．コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、次項以降の規定に
適合するものとする。
なお、小規模工種で、１工種当たりの総使用量が１０�未満の場合は、この項の適

用を除外することができる。

表２－２０ セメントの種類

ＪＩＳ番号 名 称 区 分 摘 要

Ｒ５２１０ ポルトランド
セメント

（１）普通ポルトランド
（２）早強ポルトランド
（３）中庸熱ポルトランド
（４）超早強ポルトランド
（５）低熱ポルトランド
（６）耐硫酸塩ポルトランド

低アルカリ形については付属書による
〃
〃
〃
〃
〃

Ｒ５２１１ 高炉セメント
（１）Ａ種高炉
（２）Ｂ種高炉
（３）Ｃ種高炉

高炉スラグの分量（質量％）
５を超え３０以下
３０を超え６０以下
６０を超え７０以下

Ｒ５２１２ シリカセメント
（１）Ａ種シリカ
（２）Ｂ種シリカ
（３）Ｃ種シリカ

シリカ質混合材の分量（質量％）
５を超え１０以下
１０を超え２０以下
２０を超え３０以下

Ｒ５２１３ フライアッシュ
セメント （１）Ａ種フライアッシュ

（２）Ｂ種フライアッシュ
（３）Ｃ種フライアッシュ

フライアッシュ分量（質量％）
５を超え１０以下
１０を超え２０以下
２０を超え３０以下

Ｒ５２１４ エコセメント
（１）普通エコセメント
（２）速硬エコセメント

塩化物イオン量（質量％）
０．１以下
０．５以上１．５以下

－１６３－



３．普通ポルトランドセメントの品質は、表２－２１の規格に適合するものとする。

４．原材料、製造方法、検査、包装及び表示は、ＪＩＳＲ５２１０（ポルトランドセメン
ト）の規定によるものとする。

２－６－３ 混和材料

１．混和材として用いるフライアッシュは、ＪＩＳＡ６２０１（コンクリート用フライアッ
シュ）の規格に適合するものとする。

２．混和材として用いるコンクリート用膨張材は、ＪＩＳＡ６２０２（コンクリート用膨
張材）の規格に適合するものとする。

３．混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、ＪＩＳＡ６２０６（高炉スラグ微粉末）の
規格に適合するものとする。

４．混和剤として用いるＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水剤は、ＪＩＳＡ
６２０４（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合するものとする。
５．混和剤として用いる流動化剤は、土木学会 コンクリート用流動化剤品質規準

（案）３．品質の規格に適合するものとする。

表２－２１ 普通ポルトランドセメントの品質

（注）全アルカリ（Ｎａｏｅｑ）の算出は、ＪＩＳＲ５２１０（ポルトランド
セメント）付属書ポルトランドセメント（低アルカリ形）による。

品 質 規 格

比 表 面 積 �／ｇ ２，５００以上

凝 結
ｈ

始 発 １以上

終 結 １０以下

安 定 性
パット法 良

ルシャチリエ法 � １０以下

圧 縮 強 さ
Ｎ／�

３ｄ １２．５以上

７ｄ ２２．５以上

２８ｄ ４２．５以上

水 和 熱
Ｊ／ｇ

７ｄ ３５０以下

２８ｄ ４００以下

酸 化 マ グ ネ シ ウ ム ％ ５．０以下

三 酸 化 硫 黄 ％ ３．０以下

強 熱 減 量 ％ ３．０以下

全 ア ル カ リ（Ｎａｏｅｑ）％ ０．７５以下

塩 化 物 イ オ ン ％ ０．０３５以下
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６．急結剤は、土木学会 コンクリート用急結剤品質規格（案）３、品質の規格に適
合するものとする。

２－６－４ コンクリート用水

１．コンクリートに使用する練混水は、上水道又はＪＳＣＥ－Ｂ１０１あるいはＪＩＳＡ５３０８
付属書３に適合したものでなければならない。また養生水は、油、酸、塩類等コン
クリートの表面を侵す物質を有害量含んではならない。

２．請負者は、鉄筋コンクリートには、海水を練りまぜ水として使用してはならない。
ただし、用心鉄筋を配置しない無筋コンクリートには海水を用いても良い。

第７節 セメントコンクリート製品
２－７－１ 一般事項

１．セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならな
い。

２．セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イ
オン（Ｃｌ－）の総量で表すものとし、練りまぜ時の全塩化物イオンは０．３０�／�以
下とする。なお、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督員の
承諾を得なければならない。
請負者は、セメントコンクリート製品の使用に当たって「コンクリートの耐久性

向上の施工実施要領」（平成１４年８月２８日土第１０１４１号）を遵守し、アルカリ骨材反
応抑制対策の適合を確認し、確認した資料を監督員に提出しなければならない。

２－７－２ セメントコンクリート製品

セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＡ５３６１（プレキャストコンクリート製品

－種類、製品の呼び方及び表示の通則）
ＪＩＳＡ５３６４（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則）
ＪＩＳＡ５３６５（プレキャストコンクリート製品－検査及び通則）
ＪＩＳＡ５３７１（プレキャスト無筋コンクリート製品）
ＪＩＳＡ５３７２（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）
ＪＩＳＡ５３７３（プレキャストプレストレストコンクリート製品）
ＪＩＳＡ５４０６（建築用コンクリートブロック）
ＪＩＳＡ５５０６（下水道用マンホールふた）
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第８節 瀝青材料
２－８－１ 一般瀝青材料

１．舗装用石油アスファルトは、表２－２２の規格に適合するものとする。

２．ポリマー改質アスファルトは、表２－２３の性状に適合するものとする。また、請
負者は、プラントミックスタイプについては、あらかじめ使用する舗装用石油アス
ファルトに改質材料を添加し、その性状が表２－２３に示す値に適合していることを
確認しなければならない。

表２－２２ 舗装用石油アスファルトの規格

（注）各種類とも１２０℃、１５０℃、１８０℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記しな
ければならない。

種 類
項 目

４０～６０ ６０～８０ ８０～１００ １００～１２０

針 入 度（２５℃）１／１０� ４０を超え
６０以下

６０を超え
８０以下

８０を超え
１００以下

１００を超え
１２０以下

軟 化 点 ℃
４７．０～
５５．０

４４．０～
５２．０

４２．０～
５０．０

４０．０～
５０．０

伸 度（１５℃）� １０以上 １００以上 １００以上 １００以上

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ ９９．０以上 ９９．０以上 ９９．０以上 ９９．０以上

引 火 点 ℃ ２６０以上 ２６０以上 ２６０以上 ２６０以上

薄膜加熱質量変化率 ％ ０．６以下 ０．６以下 ０．６以下 ０．６以下

薄膜加熱針入度残留率 ％ ５８以上 ５５以上 ５０以上 ５０以上

蒸 発 後 の 針 入 度 比 ％ １１０以下 １１０以下 １１０以下 １１０以下

密 度（１５℃）ｇ／� １．０００以上 １．０００以上 １．０００以上 １．０００以上
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３．セミブローンアスファルトは、表２－２４の規格に適合するものとする。

表２－２３ ポリマー改質アスファルトの標準的性状

付加記号の略字 Ｗ：耐水性（Ｗａｔｅｒ ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ） Ｆ：可撓性 Ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ

表２－２４ セミブローンアスファルト（AC－１００）の規格

〔注１〕１８０℃での粘度のほか、１４０℃、１６０℃における動粘度を試験表に付記す
ること。

項 目 規 格 値

粘 度（６０℃）Ｐａ・ｓ １，０００±２００

粘 度（１８０℃）�／ｓ ２００以下

薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 ％ ０．６以下

針 入 度（２５℃）１／１０� ４０以上

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ ９９．０以上

引 火 点 ℃ ２６０以上

密 度（１５℃）ｇ／� １．０００以上

粘度比（６０℃、薄膜加熱後／加熱前） ５．０以下

種類
�型 �型 �型 Ｈ型

項目 付加記号 �型－Ｗ �型－ＷＦ Ｈ型－Ｆ

軟化点 ℃ ５０．０以上 ５６．０以上 ７０．０以上 ８０．０以上

伸度
（７℃） � ３０以上 － － － －

（１５℃） � － ３０以上 ５０以上 ５０以上 －

タフネス（２５℃） Ｎ・ｍ ５．０以上 ８．０以上 １６以上 ２０以上 －

テナシティ（２５℃） Ｎ・ｍ ２．５以上 ４．０以上 － － －

粗骨材の剥離面積率 ％ － － － ５以下 － －

フラース脆化点 ℃ － － － － －１２以下 － －１２以下

曲げ仕事量（－２０℃） ｋＰａ － － － － － － ４００以上

曲げスティフネス（－２０℃）ＭＰａ － － － － － － １００以下

針入度（２５℃） １／１０� ４０以上

薄膜加熱質量変化率 ％ ０．６以下

薄膜加熱後の針入度残留率 ％ ６５以下

引火点 ℃ ２６０以上

密度（１５℃） ｇ／� 試験表に付記

最適混合温度 ℃ 試験表に付記

最適締固め温度 ℃ 試験表に付記
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４．石油アスファルト乳剤は表２－２５、２６の規格に適合するものとする。

表２－２５ 石油アスファルト乳剤の規格（ＪＩＳＫ２２０８－２０００）

［注］種類記号の説明 Ｐ：浸透用、Ｍ：混合用

種類及び記号

項目

カ チ オ ン 乳 剤 ノニオン
乳 剤

ＰＫ－１ ＰＫ－２ ＰＫ－３ ＰＫ－４ ＭＫ－１ ＭＫ－２ ＭＫ－３ ＭＮ－１

エ ン グ ラ ー 度
（２５℃）

３～１５ １～６ ３～４０ ２～３０

ふ る い 残 留 分（％）
（１．１８�） ０．３以下 ０．３以下

付 着 度 ２／３以上 － －

粗 粒 度 骨 材 混 合 性 － 均 等 で
あること － －

密 粒 度 骨 材 混 合 性 － 均 等 で
あること

－ －

土まじり骨材混合性
（％）

－ ５以下 －

セ メ ン ト 混 合 性
（％）

－ １．０以下

粒 子 の 電 荷 陽（＋） －

蒸 発 残 留 分
（％）

６０以上 ５０以上 ５７以上 ５７以上

蒸
発
残
留
物

針 入 度（２５℃）
（１／１０�）

１００を
超え
２００以下

１５０を
超え
３００以下

１００を
超え
３００以下

６０を
超え
１５０以下

６０を
超え
２００以下

６０を
超え
２００以下

６０を
超え
３００以下

６０を
超え
３００以下

ト ル エ ン 可 溶 分
（％） ９８以上 ９７以上 ９７以上

貯 蔵 安 定 度（２４ｈｒ）
（質量％）

１以下 １以下

凍 結 安 定 度
（－５℃）

－ 粗粒子、塊
のないこと

－ －

主 な 用 途

温

暖

期

浸

透

用

お
よ
び
表
面
処
理
用

寒

冷

期

浸

透

用

お
よ
び
表
面
処
理
用

プ
ラ
イ
ム
コ
ー
ト
用

及

び

セ

メ

ン

ト

安
定
処
理
層
養
生
用

タ

ッ

ク

コ

ー

ト

用

粗
粒
度
骨
材
混
合
用

密
粒
度
骨
材
混
合
用

土
混
り
骨
材
混
合
用

セ

メ

ン

ト

・

乳

剤

安

定

処

理

剤
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表２－２６ アスファルト乳剤の標準的性状（日本アスファルト乳剤協会規格）

［注］ＰＫ－ＰおよびＰＫ－Ｈの蒸発残留物の針入度については、１５℃における値とする。な
お、夏期に使用するＰＫ－Ｈの蒸発残留物の針入度は、２５℃における値とする。

種類及び記号

項 目

改質アスファルト乳剤 高浸透性アス
ファルト乳剤

高濃度アス
ファルト乳剤

ＰＫＲ－Ｔ ＰＫＲ－Ｓ－１ ＰＫＲ－Ｓ－２ ＭＳ－１ ＰＫ－Ｐ ＰＫ－Ｈ

エングラー度（２５℃） １～１０ ３～３０ ３～６０ １～６ －

セイボルトフロール秒（５０℃）ｓ － － － － － ２０～５００

ふるい残留分（１．１８�） ％ ０．３以下

付着度 ２／３以上 － ２／３以上

粒子の電荷 陽（＋）

留出油分（３６０℃までの） － － － － １５以下 ５以下

蒸発残留分 ％ ５０以上 ５７以上 ６０以上 ４０以上 ６５以上

蒸
発
残
留
物

針入度（２５℃）１／１０�［注］ ６０を超え
１５０以下

１００を超え
２００以下

２００を超え
３００以下 ４０以上 １００を超え

３００以下
８０を超え
３００以下

軟化点 ℃ ４２．０以上 ４２．０以上 ３６．０以上 ５０．０以上 － －

タフネス
（２５℃） Ｎ・ｍ ３．０以上 － － ３．０以上 － －

（１５℃） Ｎ・ｍ － ４．０以上 ３．０以上 － － －

テナシティ
（２５℃） Ｎ・ｍ １．５以上 － － ２．５以上 － －

（１５℃） Ｎ・ｍ － ２．０以上 １．５以上 － － －

貯蔵安定度（２４ｈ） 質量％ １以下 ２以下 －

浸透性 ｓ － － － － ３００以下 －

凍結安定度（－５℃） － － 粗粒子，塊
のないこと － － －

備 考 タック
コート用

温暖期
表面処理用

寒冷期
表面処理用

マイクロ
サーフェ
シング用

プライム
コート用

浸透用
および

表面処理用
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５．グースアスファルトに使用するアスファルトは表２－２７の規格に適合するものと
する。

６．グースアスファルトは、表２－２８の規格を標準とするものとする。

表２－２７ アスファルトの規格

〔注〕精製トリニダッドアスファルトは一般に２０～３０％程度用いる。混合後のアスファ
ルトの軟化点は６０℃以上が望ましい。

表２－２８ グースアスファルトの標準規格

〔注１〕上表はストレートアスファルトと精製トリニ
ダッドアスファルトを３：１に混合した品質であ
る。

〔注２〕熱可塑性樹脂などの改良材を用いる場合も、上
表に準ずるものとする。

項 目
規 格 値

石油アスファルト
２０～４０

精製トリニダット
アスファルト

針 入 度（２５℃）１／１０� ２０を越え４０以下 １～４

軟 化 点 ℃ ５５．０～６５．０ ９３～９８

伸 度（２５℃）� ５０以上 －

蒸 発 質 量 変 化 率 ％ ０．３以下 －

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ ９９．０以上 ５２．５～５５．５

引 火 点（Ｃ．Ｏ．Ｃ）℃ ２６０以上 ２４０以上

密 度（１５℃）ｇ／� １．００以上 １．３８～１．４２

項 目 試 験 値

針 入 度（２５℃）１／１０� １５～３０

軟 化 点 ℃ ５８～６８

伸 度（２５℃）� １０以上

蒸 発 質 量 変 化 率 ％ ０．５以下

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ ８６～９１

引 火 点（Ｃ．Ｏ．Ｃ）℃ ２４０以上

密 度（１５℃）ｇ／� １．０７～１．１３
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２－８－２ その他の瀝青材料

その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＡ６００５（アスファルトルーフィングフェルト）
ＪＩＳＫ２４３９（クレオソート油、加工タール、タールピッチ）

２－８－３ 再生用添加剤

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物質を含
まないものとし、表２－２９、２－３０、２－３１の規格に適合するものとする。

表２－２９ 再生用添加剤の品質（エマルジョン系）路上表層再生用

路上表層再生用

表２－３０ 再生用添加剤の品質（オイル系）路上表層再生用

路上表層再生用

表２－３１ 再生用添加時の品質プラント再生用

プラント再生用

項 目 単 位 規格値 試 験 方 法

粘 度（２５℃） ＳＦＳ １５～８５ 舗装試験法便覧参照

蒸 発 残 留 分 ％ ６０以上 〃

蒸
発
残
留
物

引 火 点（ＣＯＣ） ℃ ２００以上 〃

粘 度（６０℃） ｃＳｔ ５０～３００ 〃

薄膜加熱後の粘度比（６０℃） ２以下 〃

薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 ％ ６．０以下 〃

項 目 標 準 的 性 状

動 粘 度（６０℃）ｃＳｔ

（�／ｓ）

８０～１，０００

（８０～１，０００）

引 火 点 ℃ ２３０以上

薄 膜 加 熱 後 の 粘 度 比（６０℃） ２以下

薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 ％ ±３以下

密 度（１５℃）ｇ／� 報告

組 成 分 析 報告

項 目 単 位 規格値 試 験 方 法

引 火 点（ＣＯＣ） ℃ ２００以上 舗装試験法便覧参照

粘 度（６０℃） ｃＳｔ ５０～３００ 〃

薄膜 加 熱 後 の 粘 度 比（６０℃） ２以下 〃

薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 ％ ６．０以下 〃
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第９節 芝及びそだ
２－９－１ 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）

１．芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないも
のとする。

２．請負者は、芝を切取り後、すみやかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土
くずれ等のないものとしなければならない。

２－９－２ そ だ

そだに用いる材料は、針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。

第１０節 目地材料
２－１０－１ 注入目地材

１．注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着
し、しかもひびわれが入らないものとする。

２．注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。
３．注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を
防げ、かつ、耐久的なものとする。

４．注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。
２－１０－２ 目地板

目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものとする。

第１１節 塗 料
２－１１－１ 一般事項

１．請負者は、ＪＩＳの規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗
料と同一製造者の製品を使用するものとする。

２．請負者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
３．請負者は、さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。
４．請負者は、道路標識の支柱のさび止め塗料若しくは下塗塗料については以下の規
格に適合したものとする。
ＪＩＳＫ５６２１（一般用さび止めペイント）
ＪＩＳＫ５６２２（鉛丹さび止めペイント）
ＪＩＳＫ５６２３（亜酸化鉛さび止めペイント）
ＪＩＳＫ５６２４（塩基性クロム酸鉛さび止めペイント）
ＪＩＳＫ５６２５（シアナミド鉛さび止めペイント）
ＪＩＳＫ５６２７（ジンクロメートさび止めペイント）
ＪＩＳＫ５６２８（鉛酸ジンクロメートさび止めペイント）

５．請負者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令、
諸法規を遵守して行わなければならない。

６．塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントの亜鉛粉末は、製造後６ケ月以内、そ
の他の塗料は製造後１２ケ月以内とするものとし、請負者は、有効期限を経過した塗
料は使用してはならない。
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第１２節 道路標識及び区画線
２－１２－１ 道路標識

標識板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するも
のとする。
（１）標識板

ＪＩＳＧ３１３１（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）
ＪＩＳＧ３１４１（冷間圧延鋼板及び鋼帯）
ＪＩＳＫ６７４４（ポリ塩化ビニル被覆金属板）
ＪＩＳＨ４０００（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）
ＪＩＳＫ６７１８（メタクリル樹脂板）
ガラス繊維強化プラスチック板（Ｆ．Ｒ．Ｐ）

（２）支柱
ＪＩＳＧ３４５２（配管用炭素鋼鋼管）
ＪＩＳＧ３４４４（一般構造用炭素鋼鋼管）
ＪＩＳＧ３１９２（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差）
ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）

（３）補強材及び取付金具
ＪＩＳＧ３１０１（一般構造用圧延鋼材）
ＪＩＳＧ３１３１（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）
ＪＩＳＧ３１４１（冷間圧延鋼板及び鋼帯）
ＪＩＳＨ４１００（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材）

（４）反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入した

レンズ型反射シート又は空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプ
セルレンズ型反射シートとし、その性能は表２－３２、２－３３に示す規格以上のも
のとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥れ

が生じないものとする。
なお、表２－３２、２－３３に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、請負

者は監督員の確認を得なければならない。
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２－１２－２ 区画線

区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＫ５６６５
ＪＩＳＫ５６６５１種（トラフィックペイント常温）
２種（〃加熱）
３種１号（〃溶融）

第１３節 その他
２－１３－１ エポキシ系樹脂接着剤

エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充てん、ライニング注入等は設
計図書によるものとする。

２－１３－２ 合成樹脂製品

合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。
ＪＩＳＫ６７４１（硬質塩化ビニル管）

ＪＩＳＫ６７４２（水道用硬質塩化ビニル管）

表２－３３ 反射性能（反射シートの再帰反射係数）

表２－３２ 反射性能（反射シートの再帰反射係数）

（注）試験及び測定方法は、ＪＩＳＺ９１１７（保安用反
射シート及びテープ）による。

（注）試験及び測定方法は、ＪＩＳＺ９１１７（保安用反
射シート及びテープ）による。

観測
角°

入射
角°

白 黄 赤 緑 青

封
入
レ
ン
ズ
型

１２’
５° ７０ ５０ １５ ９．０ ４．０
３０° ３０ ２２ ６．０ ３．５ １．７

２０’
５° ５０ ３５ １０ ７．０ ２．０
３０° ２４ １６ ４．０ ３．０ １．０

２°
５° ５．０ ３．０ ０．８ ０．６ ０．２
３０° ２．５ １．５ ０．４ ０．３ ０．１

観測
角°

入射
角°

白 黄 赤 緑 青

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型

１２’
５° ２５０ １７０ ４５ ４５ ２０
３０° １５０ １００ ２５ ２５ １１

２０’
５° １８０ １２２ ２５ ２１ １４
３０° １００ ６７ １４ １２ ８．０

２°
５° ５．０ ３．０ ０．８ ０．６ ０．３
３０° ２．５ １．８ ０．４ ０．３ ０．１
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ＪＩＳＫ６７４５（硬質塩化ビニル板）
ＪＩＳＫ６７６１（一般用ポリエチレン管）
ＪＩＳＫ６７６２（水道用ポリエチレン管）
ＪＩＳＫ６７７３（塩化ビニル樹脂製止水板）
ＪＩＳＡ６００８（合成高分子ルーフィング）
ＪＩＳＣ８４３０（硬質塩化ビニル電線管）
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