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判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（申請に対する処分関係） 

資料番号 ７ 担当課 消防防災安全課 

法令名 危険物の規制に関する政令 根拠条項 ８－４ 
許認可等の

内容 
完成検査済証の再交付 

危険物の規制に関する政令 

第八条  法第十一条第五項 の規定による完成検査（以下「完成検査」という。）を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければなら
ない。 

 ２  市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。 

 ３  市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで、貯蔵所にあつては第十条から第十六条ま

で及び第二十条から第二十二条まで、取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準

（法第十一条の二第一項 の検査（以下「完成検査前検査」という。）に係るものを除く。）に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をし
た者に完成検査済証を交付するものとする。 

 ４  前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等に

その再交付を申請することができる。 

 ５  完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。 

 ６  第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交
付をした市町村長等に提出しなければならない。 

 

消防法 

第十一条 

 ○５  第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若

しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合し
ていると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、

当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受
ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。 

  

第十条 

○４  製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 
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（技術上の基準） 

危険物の規制に関する政令（昭和３４年９月２６日政令第３０６号）                  第９条～第２３条 

危険物の規制に関する規則（昭和３４年９月２９日総理府令第５５号）                 第１０条～第３８条の３ 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９年５月１日自治省告示第９９号） 

 


