
愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務 基本設計書



愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務

1-1

1 目次

2 プロジェクト概要

3 工程計画

4 1階平面図，仕上げ表

5 2階平面図，仕上げ表

6 天井伏図（１,２階）

7 展開図

8 家具図

9 カフェ詳細図

10 サイン図

11 法令チェック図

12 空調衛生設備概要図（１,２階）

13 照明器具一覧表

14 照明器具プロット図（１,２階）

15 電源計画図

16 厨房機器リスト

17 ICT機器リスト

18 調達什器リスト

19 アクソメ

目次



愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務

2-1
プロジェクト概要

工事名称 愛媛新第二別館官民共創拠点整備

建設地 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

工事概要 模様替

工事範囲 愛媛新第二別館1,2階

主要用途 事務所

面積 １F 1,147.14㎡ 2F 1,115.14㎡ 1F+2F合計 2,262.28㎡

工事対象範囲
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工程計画

工程計画
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1階平面図，仕上げ表
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C工事壁（欄間あき）

SP

S
P

S
P

SP SP SP

S
P S
P

SP SP

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
PS
P

S
P

C工事範囲

C工事範囲
C工事スライドパーティション:天井内下地追加

天井内遮音壁追加、非常用照明移設1,追加1

スポットライト

(凡例)



愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務

7-1
展開図

X2

X2

X3 X4

7,200 7,200

X5 X4 X3

7,2007,200

X6 X7

7,200 7,200

X5

X7 X6 X5

7,2007,200

Y3

7,000

Y2 Y1

11,000

X3 X4 Y2 Y3

7,0007,000

7,200

X7

61インチ
モニタ ー

LEDビジョ ン

W 4200×H2500m m

壁：木貼り
柱：鏡面パネル貼り
（二面）

カフェ事務室 くつろぎスペース

くつろぎスペース

特注布天井吊り
W3500×H2400mm

3
0
0

柱：鏡面パネル貼り
（二面）

倉庫

イベントスペース

イベントスペース

壁・扉：木貼り

AVラック

上部ランマ開放
スラブまで

上部ランマ開放
スラブまで

受付横壁付モニター 上部ランマ開放
スラブまで

壁：PB+EP(一部グラフィック塗装) 壁：PB+EP

壁：PB+EP(一部グラフィック塗装)

W D
3

W D
2

W D
1

F
1-3

F
1-39

8
0

F
1-4

F
1-5

LP
1

1057

8
0
0

1057 1057

8
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

F
1-3

2400 2400

9
8
0

2400

F
1-1

1525

F
1-9

F
1-7

F
1-7

F
1-7

F
1-7

F
1-1

F
1-2

2400 24001525

F
1-2

2400 24001525

F
1-3

F
1-3

F
1-3

オープンスペース

だんだん畑

DS避難階段

WD3：片引きフラッシュドア
W830×H2140

WD2：片引きフラッシュドア
W930×H2140

WD1：片開きフラッシュドア
W840×H2140

LP1：両開きフラッシュドア
W1570×H2100

廊下

A工事受付

9
8
0

9
8
0

受付 カフェ

オープンスペース

1F 展開図 S=1/100※赤線および青線表示範囲はC工事対象
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63
0
0

6
3
0
0

8750

6
3
0
0

40 260

8750

4
0
2
6
0

8750

4
0

2
6
0

ステージ
F

1-1

ヒノキ集成材

ライン照明

立上り：砥部焼タイルモザイク貼り

フロアコンセント４箇所

搬入用スロープ1/8

ステージ天板：ヒノキ集成材（県産材）表面強化剤
前面：砥部焼タイル貼り
土台：大引き90×90  根太45×45 角材
下地：合板t12
その他：ライン照明

8-2
家具図
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家具図

6325

6
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6325

3
0

2400 1525 2400

9
5
0

9
8
0

600

名称：カウンター席
数量：2

F

1-2

配線キャップ
各机×1

主材：ヒノキ集成材（県産材）
仕上げ：オイル塗装

主材：ヒノキ集成材（県産材）
仕上げ：オイル塗装
その他：ブラケット

3
0

2400

9
5
0

9
8
0

600

240015252400

名称：カウンター席
数量：1

F

1-9

配線キャップ
各机×1

ヒノキ修正材

ブラケット

A工事CLT
固定不可
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カウンター
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0

1
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7
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1
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2
5
2
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3
5
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3
5
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庇：和紙、FRPパイプ

ヒノキ 105×105 角材

庇：和紙、FRPパイプ

腰壁：県産杉小口タイル寄木貼り

名称：受付屋台
数量：1

F

1-4

照明：スポットライト2台

配線キャップ×4

7
4
5

9
5
0

1
8
0
0

1
0
5

6
0
0

3
5
0

1200300

6
0
0

3
0
0

配線穴

ヒノキ 105×105 角材 木部塗装

重量用キャスター、ストッパー付

ハンドル　ヒノキ

腰壁：県産杉小口タイル寄木貼り
一部点検口扉

名称：展示屋台
数量：8

F

1-3

名称：展示屋台
数量：8

主材：ヒノキ105×105 角材（県産材）
床：ヒノキ集成材
屋根：寒冷沙、FRPパイプ
仕上げ：オイル塗装
その他：キャスター

主材：ヒノキ105×105 角材（県産材）
床：ヒノキ集成材
腰：県産杉小口タイル
屋根：寒冷沙、FRPパイプ
仕上げ：オイル塗装
その他：

8-4
家具図
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500

庇：和紙、FRPパイプ
ヒノキ 105×105 角材

重量用キャスター、ストッパー付

クッション：ウレタンt50、撥水布カバー、
着脱可能　６個

庇：和紙、FRPパイプ

名称：小上がり屋台
数量：1

F

1-6

床：畳

照明：
スポットライト4台

主材：ヒノキ105×105 角材（県産材）
床：ヒノキ集成材
屋根：寒冷沙、FRPパイプ
仕上げ：オイル塗装
その他：キャスター

1200 985700

2885

900

450825

9
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2
9
0
0

8
9
5

1
1
0
0

2
1
0
0

1
0
5

8
5
0

2
5
0

庇：和紙、FRPパイプ

ヒノキ 105×105 角材

庇：和紙、FRPパイプ

腰壁：県産砥部焼タイル貼り

カウンター：県産杉突板

調理台：SUS

名称：給湯（カフェ）屋台
数量：1

F

1-5

家具コンセント×4

照明：スポットライト2台

主材：ヒノキ105×105 角材（県産材）
床：ヒノキ集成材
腰：県産杉小口タイル
屋根：寒冷沙、FRPパイプ
仕上げ：オイル塗装
その他：

8-5
家具図
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クッション1：ラグマット指定色

クッション2：ウレタンマット、カバー

名称：だんだん畑
数量：1

F

1-7
主材：ヒノキ合板（県産材）
仕上げ：オイル塗装
クッション1：ラグマット
クッション2：ウレタンマット+カバー

数量：4

数量：8
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植栽部分：植栽は別途リース検討とする

サイン看板：アルミ鏡面パネル
サイン図参照

名称：みかん棚
数量：1

F

1-8
主材：みかん箱（パレットボックス）
　　　フォームクッション
その他：キャスター
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3 3
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1 1 1
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C2

C1
上部ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX

C1
CLT

上部ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX

C2C2

上部ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX

展示

給湯倉庫

給湯

受付倉庫

給湯事務室

可動
展示屋台

可動
展示屋台

2
0
0
0

2
4
0
0

2
6
0
0

4806.5

525

1
5
0
0
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8001215
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4281.5

2
9
1
3

2918.5

1
5
0
0

6
6
3

9
0
0

5
2
0

2
0
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二層シンク
電気温水器

手洗い器

二層シンク
電気温水器

手洗い器

客席カウンター冷蔵庫 冷凍庫

製氷機

電子
レンジ

ﾌﾞﾙﾜﾘｰ
7
9
0

8
9
0

ｼｮｰｹｰｽ

ｺｰﾋｰﾏｼﾝ

給水φ75
排水φ200

床：長尺塩ビシート
　　巾木巻き上げh300
壁：耐水ボードの上h1500 SUS板貼り

X3

1
2
5
0

2
4
0
0

床：長尺塩ビシート
　　巾木巻き上げh300

壁：耐水ボードの上
h1500 SUS板貼り

欄間：LGS下地、SOP塗装

ライニング：SUS

SUS吊り戸棚

2900

1
2
0
0

3
0
0

X3

※ 赤線および青線表示範囲はC工事対象
1階　給湯平面図 S=1/50

1階　給湯倉庫展開図 S=1/50

9-1
カフェ詳細図
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二

二

二

二

消

特 １特 ２

特 ２

特 ２

消

不

消
消

不

特 ２

特 ２

特 ２

特 ２ 特 ２ 特 ２ 特 ２

特 ２
特 ２

特 ２

特 ２

H=500
垂れ壁下端=1FL+2,140

吹抜部分の竪穴区画は
令第112条11項第一号に該当

H=500
垂れ壁下端=1FL+2,140

330.85㎡

6.62㎡

8.63㎡

404.51㎡

8.09㎡

9.49㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
＝2.12㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
＝2.12㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
＝2.12㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
＝2.12㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
＝2.12㎡

1.2×0.5×sin45°×(3)
＝1.27㎡

1.1×0.36×(8)
＝3.12㎡

1.1×0.36×(8)
＝3.12㎡

消

二

二

1階面積 748.15㎡
2Fに合計表示

97.38㎡

48.11㎡17.20

1.8m

1.8m

0.9m

17.47㎡

73.86㎡

法チェック図 １階平面図
11-1

１階平面図
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四

四
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吹抜け

362.42㎡

7.25㎡

7.94㎡

2階面積 715.34㎡
合計面積 1,463.49㎡

58.27㎡

1.17㎡

1.58㎡

269.84㎡

5.40㎡

7.09㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
＝2.12㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
＝2.12㎡

1.2×0.5×sin45°×(5)
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1.2×0.5×sin45°×(5)
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1.2×0.5×sin45°×(3)
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1.1×0.36×(4)
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0.9m 17.2017.20
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1
8
.1
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55.88

30.20 33.50

73.86㎡

1.1×0.36×(4)
＝1.58㎡

1.1×0.36×(4)
＝1.58㎡

1.1×0.36×(4)
＝1.58㎡

58.27㎡

1.17㎡

1.58㎡

法チェック図 2階平面図
11-2

２階平面図
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衛生設備

空調衛生設備概要図 １・２階 平面図

【衛生設備】
・シンク・手洗器用の給排水通気設備を構築
・床上配管（Ａ工事）より取出し
・シンク下および壁ライニング内に配管敷設

【消火設備】
・水消火設備（屋内消火栓等。スプリンクラーは無し）はＡ工事とする
・消火器は、レイアウトに応じてＡ工事分を移設とし、
不足する場合はＣ工事にて増設する

12-1
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空調設備

【空調設備】
・空調用リモコンをＣ工事にて移設
・１階は運用面を考慮のうえ、リモコンを１か所へ集中配置とする
・空調機（天井カセット）はＡ工事にて設置

： 空調機（天井カセット）【Ａ工事】

【換気設備】
・Ａ工事にて構築する外調機による換気・調湿とする
・局所排気はＡ工事の制約上、設置しない

空調衛生設備概要図 １ 平面図
12-2

： 空調用リモコン【A工事】
→実施段階で変更になる場合は

C工事で対応



愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務

： 空調機（天井カセット）【Ａ工事】

： 空調用リモコン【A工事】
→実施段階で変更になる場合は

C工事で対応

【空調設備】
・空調用リモコンをＣ工事にて移設
・２階は運用面を考慮のうえ、リモコンを大部屋は１か所へ集中配置、小部屋は個別配置とする
・空調機（天井カセット）はＡ工事にて設置

【換気設備】
・Ａ工事にて構築する外調機による換気・調湿とする
・局所排気はＡ工事の制約上、設置しない

空調設備

空調衛生設備概要図 ２階 平面図
12-3

【会議室用ダクト】
・会議室内の会話音がダクトを通じて漏れないよう、
パスダクトの消音対策を実施
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A工事で設置される照明設備に加えて、C工事にて以下の器具を追加する計画とする。
設置個所については、次ページ以降のプロット図参照。

：１階 共用部 ：２階 事務スペース等

※A工事のライティングダクトへ追加取付

照明器具 一覧表
13-1

照明設備
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C工事照明のスイッチは、
A工事の照明スイッチの近傍にある、C工事壁に取り付けとする。
（スイッチは、X５通りを境に左右に振り分ける。）
＜照明スイッチ 仕様＞
・タンブラスイッチ ４個（それぞれ）

照明器具プロット図 1階 平面図
14-1

照明設備



愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務

C工事照明は、A工事ライティングダクトに追加取付となるため、
個別のスイッチは設けられない。
（A工事設定の照明制御に従う形となる。）

照明器具プロット図 2階 平面図
14-2

照明設備
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電源計画図 １階 平面図
15-1

OAー１－２

OAー１－３

OAー１－４
・以下の機器に対して、OA-1-４‐2の分岐回路 よりそれぞれ単独回路にて、電源供給を行う。
配線は二重床下配線とする。

①製氷機 1φ100V 990VA
②コーヒーブリュワー 1φ100V 1,600VA
③コーヒーマシーン 1φ100V 1,600VA
④コーヒーグラインダー 1φ100V 600VA
⑤ディスプレイケース 1φ100V 600VA
⑥フリーザー 1φ100V 110VA
⑦電子レンジ 1φ100V 1,600VA
⑧冷凍冷蔵庫 1φ100V 500VA
⑨電気温水器 1φ100V 2,000VA

計 9,600VA

・OA-1-4-2の盤仕様は以下とする。
主幹 ELB 50AF/50AT ※ELB D種接地は最寄りの共用盤より取得する。
分岐 MCB 50AF/20AT ×10個 ※高負荷機器があるため、取り方注意。
筐体：鋼板製（壁掛）、鍵付き（200番）

・以下の機器に対して、OA-１-４より単独回路にて、電源供給を行う。
その際、盤改造を行い、1φ200V 20AT ELBブレーカーへ取り替えを行う。配線は二重
床下配線とする。

①LEDビジョン（１９０インチ） 1φ200V 1,320VA ※ELB
※ELB D種接地は最寄りの共用盤より取得する。

・OA-1-4の主幹ブレーカー二次側より、幹線取り出しを行い、
OA-1-4-2へ電源供給を行う。

OAー１－４－2 ※新設

※既設

※既設

※既設

※既設

OAー１－１幹線設備・コンセント設備
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電源計画図 2階 平面図
15-2

幹線設備・コンセント設備

OAー２－１

OAー２－２

OAー２－３

OAー２－４

・以下の機器に対して、OA-2-2の空き回路をELCBに取り替えの上、
それぞれ単独回路にて、電源供給を行う。配線は二重床下配線とする。

①テーブル型冷凍冷蔵庫 1φ100V 625VA ※ELB
②電子レンジ 1φ100V 1,600VA ※ELB
③温水冷水ディスペンサー1φ100V 600VA ※ELB

・以下の機器に対して、OA-2-3の空き回路より単独回路にて、
電源供給を行う。配線は天井回しとする。

①天吊り型プロジェクター 1φ100V 1,120VA

※既設

※既設

※既設

※既設

・A工事で設置されるフラッパーゲートに対して、
電気供給を行う。本業務で調達する入退館シス
テムと連携する。
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防災設備改修計画図 １階 平面図
15-3

防災設備 改修

・非常照明 ２台移設
・誘導灯 １台増設
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防災設備改修計画図 2階 平面図
15-4

防災設備 改修

・非常照明 １台移設、１台増設
・煙感知器 １個増設



愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務電気設備

＜参考＞A工事総合図 １階床壁プロット図
15-5



愛媛県新第二別館官民共創拠点整備委託業務電気設備

＜参考＞A工事総合図 ２階床壁プロット図
15-6
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厨房機器リスト
16-1

１階 カフェ

２階 キッチン

No 品名 形式 台数 電気 備考

１ テーブル型冷凍冷蔵庫 RFT-120SNJ １ 単相100V：625VA ホシザキ

２ 電子レンジ RE-SD18A １ 単相100V：1600VA シャープ

３ 温水・冷水ディスペンサー AT-12HWG １ 単相100V：600VA ホシザキ

厨房機器リスト

No 品名 形式 台数 電気 備考

１ コーヒーマシン GS3AV １ 単相100V：1600VA ラ・マルゾッコ

２ コーヒーブルーワ― BM-2100H(ハイパワー型） ２ 単相100V：1600VA ボンマック

３ コーヒーグラインダー BM-570N ２ 単相100V：400VA ボンマック、１台はディスクカッター仕様

４ 製氷機 IM-95-TM-1 １ 単相100V：990VA ホシザキ キューブアイスメーカー

５ 浄水器 NFX-LC １ メイスイ

６ 電気温水器 ESD25CLX115E0 １ 単相100V：2000VA 日本イトミック

７ ディスプレイケース HKD-481 １ 単相100V：600VA ホシザキ

８ フリーザー PF-G057XE １ 単相100V：110VA サンデン

９ 電子レンジ NE-711GV-6 １ 単相100V：1600VA パナソニック

１０ 縦型冷凍冷蔵庫 HRF-90BF １ 単相100V：500VA ホシザキ エバドレン蒸発装置

１１ シェルフ SC-1524M １ 北沢産業（ストックマスター）
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ICT機器リスト
1７-1

別冊「ICT機器リスト」による
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調達什器リスト
16-1

別冊「調達什器リスト」による
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アクソメ
19-1


